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1 MENUSTRUKTUR.

TM3007 SMS MANUAL

Hovedmenu
Tilstand Drift 100 %
Temperatur 65
02 8.3 %
Ragtemp. 97
Aktuel puls 3.2s
Aktuel pause 25s
@nsket 02 7.5%
Indstillinger

°c

Tryk hgjre
pil for
menu

°c

Opseetnings menu
Status

Teending

Opstart

Normal drift

Pause

SMS menu

Andet

Drift indstillinger
Stoker puls  7.5s
Stoker pause  20s
Stoker 2 120%
Rensnings tid Ot
Rensning akt. 30s
Rensn.niveau 10
Pause under
Tid Under 5m

25%

Pause indstillinger
Genstart 35%
Braende genst.
Stoker puls  10s
Stoker pause 600s
Efterlab 30s

100%

Andet menu
Kalk 4%
Aske 5%

Motor 2 puls 5s
Motor 2 pause 200s
Efterfyld tid 30s
Start efterf. Nej
Manuel tid  Om
Start stoker Nej
Manuel tid  5m
Profil nr. 0
Manager Ja
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Temperatur inst.
Drift temp. 70
Min. temp. 35
Tid fgr stop 5 m.

It indstilling

It styring Ja

02 6.5%
Max. 02 16.0%
Tid far stop  5m
Kalibrer ilt Nej

Ragtemp inst.

Min. ragtemp. 30
Tid fgr stop 5 m.
Raggtemp.Max 134

o°c

°Cc

Status
Forbrug
Trip

menu
360kg
372m.
Total tid 0D 03t
Vaegt malt  3.07kg
Tid malt 2m.

Teendings menu
lld v. 02 15%
eller
lldv R.T. 10%
R.T.Forskel 5
eller
lld v Foto 350
Stoker puls  30s

Opstart menu
Stoker puls 5s
Stoker pause  25s

SMS Mentu
Indbakke 0
Udbakke 0
Sendt 0
Modtager fejl 0
Sende fejl 0

Sende overlgb 0
Bruger kode  ****

SIM PIN Code ****
Modem COM# COM-2
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TM3007 SMS MANUAL

2 SMS MENU

SMS menuen er som standard skjult. Den vises automatisk hvis man i menuen "Andet” siger SMS Modem =
"Ja”, og menuen for SMS bliver synlig
| gverste linje i menuen star der SMS Menu sé leenge der ikke er tilsluttet et modem, eller styringen ikke kan
fa kontakt med det anvendte modem. S& snart der er forbindelse, vil der i stedet for "menu” sta netveerkets
navn, eks. "Telenor”. Nar teleselskabets navn vises i displayet, er SMS servicen klar til brug fra en hvilken
som helst GSM telefon der kan sende og modtage SMS.
Det farste man skal gare er at timelde sin telefon, sa styringen ved hvem SMS skal sendes til. Se afsnittet
SMS format.
+ Indbakke. Alle SMS beskeder som styringen modtager og forstas af styringen bliver talt op her.
» Udbakke. Beskeder som venter pa at blive sendt. Der kan veere forskellige arsager til at her af og til
er beskeder, som eks. darlig GSM daekning,
e Sendt. Alle SMS beskeder som er afsendt fra styringen bliver talt op her.
e Modtager fejl. Alle SMS beskeder som styringen modtager, men har et indhold som ikke svarer til
de standardmeddelelser som er beskrevet i afsnittet SMS format, bliver talt op her.
» Sende fejl. Alle SMS beskeder som det ikke lykkes at afsende fra styringen bliver talt op her. (GSM
nettet er overbelastet)
« Sende overlgb. Sker der flere haendelser p& en gang, eller hurtigt efter hinanden, kan det ske at
styringen ikke far afsendt en besked. Sker det vil de blive talt op her.
» Bruger kode. Her veelges den kode som skal bruges ved alle SMS — beskeder.
» SIM PIN Code. Er der PIN kode pa SIM kortet som er sat i det tilkoblede modem, veelges denne
kode her. Er koden i forvejen slaet fra, er det uden betydning, hvilken kode som star her.
« Modem COM#. Er der valgt NEJ til Manager i Andet menuen, vil der veere valg imellem COM1 eller
COM2. Ved valg af COM1 skal kablet til modemet sidde op JP5, og til COM2 skal det sidde pa JP4
Er dette menupunkt ikke synligt, skal modemet forbindes til COM2.

3 SMS FORMAT

En SMS til TM3007 bestar af 3 (Eller 2) ord/tal: En brugerkode, en kommando og en veerdi, adskilt af et mellemrum.
Eksempel: Man vil Tilmelde sin telefon til styringen. Derfor sender man en SMS til styringen med faglgende
indhold: 1234 tell 12345678

Her er "1234” brugerkoden, "tel1” er kommandoen, og "12345678" er telefonens nummer som skal tilmeldes.
Det er ikke ngdvendigvis det samme telefonnummer, som bruges i telefonen som bruges til at timelde et
nummer med.

Et andet eksempel: Man vil gerne se status pa styringen. Derfor sender man en SMS til styringen med
falgende indhold: 1234 status

Her er der kun 2 ord/tal, nemlig Brugerkode "1234” og kommandoen "status”.

Adgangs krav Kommando Parameter
Bruger kode STATUS -Ingen-
Bruger kode START -Ingen-
Bruger kode STOP -Ingen-
Telefon nummer

Bruger kode TEL1 ?

OFF

Telefon nummer

Bruger kode TEL2 ?

OFF

ON
Bruger kode OuUT1 ?

OFF

ON
Bruger kode ouT2 ?

OFF

ON
Bruger kode OuUT3 ?

OFF
Bruger kode TEMP 35 t,l)l 85
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TM3007 SMS MANUAL

e Status Sender en SMS retur med Tilstand, Ydelses %, Kedeltemperatur og 1t%

e Start. Starter fyret

» Stop. Stopper fyret

e TELL. Tilmelding af Telefon nr. 1. "Kode + tell + telefonnummeret” seetter dette nummer som nr. 1.
Sendes "Kode + tell + ?” vil styringen svare med telefonnummeret som er nr.1. Sendes "Kode + tell
+ OFF” Afmeldes telefonnummeret.

* TEL2. Tilmelding af Telefon nr. 2 "Kode + tel2 + telefonnummeret” seetter dette nummer som nr. 2.
Sendes "Kode + tel2 + ?” vil styringen svare med telefonnummeret som er nr.2. Sendes "Kode + tel2
+ OFF” Afmeldes telefonnummeret.

e OUTL. I styringen kan man indstille udgange til "SMSOUT1”, "SMSOUT?2" eller "SMSOUT3". En
SMS med beskeden "Kode + OUT1 + ON vil teende udgangen som er indstillet til SMSOUT1. En
SMS med beskeden "Kode + OUT1 + OFF vil slukke udgangen.

« OUT2. Som ovenfor | “OUT1

 OUTS3. Som ovenfor | “OUT1

e« TEMP. Det er muligt at aendre den gnskede kedeltemperatur ved at sende en beskeden "Kode +
temp + xx” xx star for et tal mellem 35 og 85, hvilket svarer til 35 — 85 °C. Sendes beskeden "Kode +
temp + ?” vil styringen returnere en SMS med den temperatur som styringen er indstillet pa.

Generelt vil styringen altid svare tilbage nar den far en besked som svarer til standard formatet. Det vil sige,

tilmeldes et telefonnummer pa tell vil styringen svare tilbage med "Alert#1 = TIf. nr.” Svarer en SMS besked
ikke til standard formatet, vil SMS’en blive sendt videre til telefonl.
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